
3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества 
за июнь 2017 год 

Общее количество проведенных проб, в том числе и по 

показателям: 
525 

         мутность 525 

         цветность 525 

         хлор остаточный общий, в том числе: 2 

               хлор остаточный связанный - 

               хлор остаточный свободный - 

         общие колиформные бактерии 510 

         термотолерантные колиформные бактерии 510 

Количество проведенных проб, выявивших 

несоответствие холодной воды санитарным нормам ( 

предельно допустимой концентрации), в том числе по 

показателям: 41 

         мутность 41 

         цветность 7 

         хлор статочный связанный 0 

         хлор остаточный свободный 0 

         общие колиформные бактерии 0 

         термотолерантные колиформные бактерии 0 
 

Наименование показатель 

 


